新疆医科大学第七附属医院医教综合楼
消防检测工程参数及要求
一、项目概况
新疆医科大学第七附属医院医教综合楼项目，共有A栋、B栋建筑，总建筑面积96450平方米。
二、消防设施检测要求
（一）、需进行消防设施检测的建筑明细：
对医教综合楼A栋、B栋建筑的全套消防设施进行检测。
（二）、消防设施检测报告要求：
1、对新疆医科大学第七附属医院医教综合楼项目进行检测，建筑面积96450平方米。检测依据：DB65/T3253-2011《建筑消防设施质量检测评定规程》以及技术规程内所引用技术规范、规程及法律法规。
2、消防检测报告格式应符合国家及新疆维吾尔自治区相关标准要求。
3、检测过程中发现的不合格问题，及时协商处理，直至合格。
4、付款方式，中标供应商出具合格的消防设施检测报告后，采购人按合同全款付清。
七附院基建工作领导小组
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